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DOCUMENTI UNITARI 

CU029 GEN D GE RE 0 0.0.00   Elenco Elaborati. 
CU029 GEN D GE RE 0 0.0.01   Relazione generale d’intervento 
CU029 GEN D GE CM 0 0.0.1.1   Riepilogo costi intervento 
CU029 GEN D GE CP 0 0.0.1.1   Cronoprogramma dell’intervento totale 
CU029 GEN D GE RE 0 0.0.0.2   Capitolato Speciale di Appalto 

 
001 MODELLO BIM 

CU 029 
CO
O 

D GE MO 0 0 D  Modello Revit di Coordinamento 

CU 029 ARC D GE MO 0 0 C  Modello Revit Architettonico 
CU 029 STR D GE MO 0 0 B  Modello Revit Rillievo strutture 
CU 029 ELE D GE MO 0 0 D  Modello Revit Impiantistico Elettrico 

CU 029 
ME
C 

D GE MO 0 0 B  Modello Revit Impiantistico Meccanico 

CU 029 IIS D GE MO 0 0 B  Modello Revit Impiantistico Idrico Sanitario 

CU 029 
CO
O 

D GE MO 0 1   Famiglie 

CU 029 
CO
O 

D GE MO 0 2   Capitolato Informativo 
          

002 ELABORATI GENERALI 

CU029 GEN D GE RE 0 0.0.00 D  Elenco elaborati 
CU029 GEN D GE RE 0 0.0.01 B  Relazione generale con allegati 
CU029 GEN D GE RE 0 0.0.02 A  Relazione superamento barriere architettoniche 
CU029 GEN D GE RE 0 0.0.07 A  Relazione BEP 

CU029 ARC D PO RE 0 0.0.08 C  Disciplinare descrittivo e prestazionale degli 
elementi tecnici 

CU029 IME D PO DT 0 0.0.03 B  Disciplinare tecnico impianti meccanici 
CU029 MEP D PO RC 0 0.0.03 B  Relazione di calcolo L. 10_91 
CU029 MEP D PO RL 0 0.0.02 B  Relazione tecnica impianti tecnologici 

CU029 MEP D PO RL 0 0.0.06 B  Relazione di previsione dei requisiti acustici 
passivi           

003 CONTABILITÀ 
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CU029 ARC D PO RE 0 0.0.09A B 
  

Edile - Elenco dei prezzi unitari ed eventuali 
analisi 

CU029 ARC D PO RE 0 0.0.09B B  Edile - Analisi prezzi 
CU029 ARC D PO RE 0 0.0.10 B  Edile - Computo metrico estimativo edile 

CU029 MEP D PO EP 0 0.0.4 C 
 

Impianti Elettrici e Meccanici - Elenco Prezzi 
Unitari 

CU029 MEP D PO CM 0 0.0.5 D 
 

Impianti Elettrici e Meccanici - Computo Metrico 
Estimativo - Tomo 1 

CU029 MEP D PO CM 0 0.0.5 D 
 

Impianti Elettrici e Meccanici - Computo Metrico 
Estimativo - Tomo 2 

CU029 MEP D PO CM 0 0.0.5 D 
 

Impianti Elettrici e Meccanici - Computo Metrico 
Estimativo - Tomo 3 

CU029 MEP D PO CM 0 0.0.5 D 
 

Impianti Elettrici e Meccanici - Computo Metrico 
Estimativo - Tomo 4 

CU029 MEP D PO AP 0 0.0.7 B 
 

Impianti Elettrici e Meccanici - Analisi Nuovi 
Prezzi           

004 PROGETTO ARCHITETTONICO  
Stato di fatto 

CU029 ARC D AO PL 0 0.0.11 B  Pianta secondo piano interrato - stato di fatto 
CU029 ARC D AO PL 0 0.0.12 B  Pianta primo piano interrato - stato di fatto 
CU029 ARC D AO PL 0 0.0.13 B  Pianta piano terra - stato di fatto 
CU029 ARC D AO PL 0 0.0.14 B  Pianta primo piano - stato di fatto 
CU029 ARC D AO PL 0 0.0.15 B  Pianta secondo piano - stato di fatto 
CU029 ARC D AO PL 0 0.0.16 B  Pianta terzo piano - stato di fatto 
CU029 ARC D AO PL 0 0.0.17 B  Pianta quarto piano - stato di fatto 
CU029 ARC D AO PL 0 0.0.18 B  Pianta coperture - stato di fatto 

CU029 ARC D AO SZ 0 0.0.21 B  Sezioni trasversali AA (su corpo 3 e 5) e BB (scala 
B) - SdF 

CU029 ARC D AO PR 0 0.0.31 B  Prospetti Nord e Sud - stato di fatto 
CU029 ARC D AO PR 0 0.0.32 B  Prospetto Ovest - Est - stato di fatto 

Elaborati generali 

CU029 ARC D PO PL 0 0.1.01   Planimetria urbanistico stralcio PRG 
CU029 ARC D PO PL 0 0.1.02 B  Planimetria generale - inquadramento 
CU029 ARC D PO PL 0 0.1.03 B  Layout funzionale 

Elaborati di progetto 

CU029 ARC D PO PL 0 0.1.11 B  Secondo piano interrato - PO 
CU029 ARC D PO PL 0 0.1.12 B  Primo piano interrato - PO 
CU029 ARC D PO PL 0 0.1.13 B  Piano terra - PO 
CU029 ARC D PO PL 0 0.1.14 B  Primo piano - PO 
CU029 ARC D PO PL 0 0.1.15 B  Secondo piano - PO 
CU029 ARC D PO PL 0 0.1.16 B  Terzo piano - PO 
CU029 ARC D PO PL 0 0.1.17 B  Quarto piano - PO 
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CU029 ARC D PO PL 0 0.1.18 B  Coperture - PO 
CU029 ARC D PO SZ 0 0.1.21 B  Sezione trasversale AA 
CU029 ARC D PO SZ 0 0.1.22 B  Sezione BB 
CU029 ARC D PO PR 0 0.1.31 B  Prospetti generici - Nord e Sud 
CU029 ARC D PO PR 0 0.1.32 B  Prospetti generici -  Ovest - Est 
CU029 ARC D PO PR 0 0.1.33 B  Prospetto Est (stralcio corpo 1) 
CU029 ARC D PO PR 0 0.1.34 B  Prospetto Ovest (stralcio Corpo 1) 
CU029 ARC D PO PR 0 0.1.35 B  Prospetto Nord (Corpo 1 e 7) 
CU029 ARC D PO PR 0 0.1.36 B  Prospetto Sud corpo 5 
CU029 ARC D PO PR 0 0.1.37 B  Prospetto Ovest corpo 5 
CU029 ARC D PO PR 0 0.1.38 B  Prospetto Est corpo 5 

Demolizione/ricostruzione 

CU029 ARC D D/R PL 0 0.2.11 A  Pianta secondo piano interrato - demolizioni / 
ricostruzioni 

CU029 ARC D D/R PL 0 0.2.12 A  Pianta primo piano interrato - demolizioni / 
ricostruzioni 

CU029 ARC D D/R PL 0 0.2.13 A  Pianta piano terra - demolizioni / ricostruzioni 
CU029 ARC D D/R PL 0 0.2.14 A  Pianta primo piano - demolizioni / ricostruzioni 
CU029 ARC D D/R PL 0 0.2.15 A  Pianta secondo piano - demolizioni / ricostruzioni 
CU029 ARC D D/R PL 0 0.2.16 A  Pianta terzo piano - demolizioni / ricostruzioni 
CU029 ARC D D/R PL 0 0.2.17 A  Pianta quarto piano - demolizioni / ricostruzioni 
CU029 ARC D D/R PL 0 0.2.18 A  Pianta coperture - demolizioni / ricostruzioni 

CU029 ARC D D/R SZ 0 0.2.21 A  Sezioni trasversali AA (su corpo 3 e 5) e BB (scala 
B) - demolizioni / ricostruzioni 

Piante di dettaglio/Particolari 

CU029 ARC D PO PL 01-feb 1.1.11 B  Pianta - corpo 1-2 - Secondo piano interrato - PO 
CU029 ARC D PO PL 01-feb 1.1.12 B  Pianta - corpo 1-2 - Primo piano interrato - PO 
CU029 ARC D PO PL 01-feb 1.1.14 B  Pianta - corpo 1-2 - Piano primo - PO 
CU029 ARC D PO PL 01-feb 1.1.15 B  Pianta - corpo 1-2 - Piano secondo - PO 
CU029 ARC D PO PL 01-feb 1.1.16 B  Pianta - corpo 1-2 - Piano terzo - PO 
CU029 ARC D PO PL 01-feb 1.1.17 B  Pianta - corpo 1-2 - Piano quarto - PO 
CU029 ARC D PO PL 03-apr 3.1.11 B  Pianta - corpo 3-4 - Secondo piano interrato - PO 
CU029 ARC D PO PL 03-apr 3.1.12 B  Pianta - corpo 3-4 - Primo piano interrato - PO 
CU029 ARC D PO PL 03-apr 3.1.14 B  Pianta - corpo 3-4 - Piano primo - PO 
CU029 ARC D PO PL 03-apr 3.1.15 B  Pianta - corpo 3-4 - Piano secondo - PO 
CU029 ARC D PO PL 03-apr 3.1.16 B  Pianta - corpo 3-4 - Piano terzo - PO 
CU029 ARC D PO PL 03-apr 3.1.17 B  Pianta - corpo 3-4 - Piano quarto - PO 
CU029 ARC D PO PL 5 5.1.11 B  Pianta - corpo 5 - Piano interrato - PO 
CU029 ARC D PO PL 5 5.1.12 B  Pianta - corpo 5 - Piano semi interrato - PO 
CU029 ARC D PO PL 5 5.1.13 B  Pianta - corpo 5 - Piano rialzato - PO 
CU029 ARC D PO RE 0 0.1.51 A  Abaco infissi esterni 
CU029 ARC D PO SZ 0 0.1.81 A  Wall section 
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CU029 ARC D PO SZ 0 0.1.82 A  Dettaglio copertura corpi 5-6-7 
CU029 ARC D PO DE 0 0.1.83 A  Dettaglio tipo servizi igienici           

005 PROGETTO STRUTTURALE  
Realizzazione opere strutturali 

CU029 GEN D GE RE 0 0.0.04 B  Relazione sulle strutture 
CU029 GEN D GE RE 0 0.0.05 A  Relazione geologica 
CU029 GEN D GE RE 0 0.0.05a A  Planimetria con ubicazione indagine geologiche 
CU029 GEN D GE RE 0 0.0.06 B  Relazione geotecnica 
CU029 STR D PO DE 0 0.ST.01 A  Vasca riserva idrica 
CU029 STR D PO DE 5 0.ST.02 A  Corpo scala E 
CU029 STR D PO DE 0 0.ST.03 A  Cavedi su solai esistenti 
CU029 STR D PO DE 0 0.ST.04 A  Nuove coperture metalliche 

Miglioramento sismico 

CU029 STR D PO RE 0 0.1.1 A   Rilievo geometrico imp. - 2 
CU029 STR D PO RE 0 0.1.2 A   Rilievo geometrico imp. - 1 
CU029 STR D AO PL 0 0.1.3 A   Rilievo geometrico imp.  0 
CU029 STR D AO PL 0 0.1.4 A   Rilievo geometrico imp.  1 
CU029 STR D AO PL 0 0.1.5 A   Rilievo geometrico imp.  2 
CU029 STR D AO PL 0 0.1.6 A   Rilievo geometrico imp.  3 
CU029 STR D AO PL 0 0.1.7 A   Rilievo geometrico imp.  4 
CU029 STR D AO PL 0 0.1.8 A   Rilievo geometrico imp.  5 
CU029 STR D AO PL 0 0.1.9 A  Aggiornamento  Rilievo geometrico imp.1 
CU030 STR D AO PR 0 0.1.10 A  Prospetto 
CU029 STR D PO RE 0 0.1.11 A  Valutazione della vulnerabilità sismica 

CU029 STR D PO RE 0 0.1.12 A  Valutazione della sicurezza statica delle strutture 
principali 

CU029 STR D PO RE 0 0.1.13 A  Indagini Conoscitive Strutturre portanti 

CU029 STR D PO RE 0 0.1.14 A  Integrazione  Indagini Conoscitive Strutturre 
portanti 

CU029 STR D PO RE 0 0.1.15 A  Relazione Geologica 
CU029 STR D PO RE 0 0.1.16 A  Scheda Sintesi Livello  Corpi alti 
CU029 STR D PO RE 0 0.1.17 A  Scheda Sintesi Livello Corpi bassi 
CU029 STR D PO RE 0 0.1.18 A  

Relazione di Sintesi e Stima dei Costi           
006 IMPIANTI IDRICO SANITARI 

CU029 IIS D PO SC 0 0.0.1 B  Schema Funzionale di Principio Centrale Idrica e 
recupero acque meteoriche 

CU029 IIS D PO PL 0 0.0.2 B  Pianta Piano Secondo Interrato - Reti di Scarico 
acque e Adduzioni idriche -  

CU029 IIS D PO PL 0 0.0.3 B  Pianta Piano Primo Interrato - Reti di Scarico 
acque e Adduzioni idriche 

CU029 IIS D PO PL 0 0.0.4 B  Pianta Piano Terra - Reti di Scarico acque e 
Adduzioni idriche 
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CU029 IIS D PO PL 0 0.0.5 B  Pianta Piano Primo - Reti di Scarico acque e 
Adduzioni idriche 

CU029 IIS D PO PL 0 0.0.6 B  Pianta Piano Secondo - Reti di Scarico acque e 
Adduzioni idriche 

CU029 IIS D PO PL 0 0.0.7 B  Pianta Piano Terzo - Reti di Scarico acque e 
Adduzioni idriche 

CU029 IIS D PO PL 0 0.0.8 B  Pianta Piano Quarto - Reti di Scarico acque e 
Adduzioni idriche 

CU029 IIS D PO PL 0 0.0.9 B  Pianta Piano Copertura - Reti di Scarico acque e 
Adduzioni idriche 

CU029 IIS D PO PL 0 0.0.10 B  Layout Centrale Idrica e Recupero Acque Meteo 
CU029 IIS D PO SC 0 0.0.11 B  Schema altimetrico reti di scarico acque reflue 
CU029 IIS D PO SC 0 0.0.12 B  Schemi altimetrico reti adduzioni idriche           

007 IMPIANTI ANTINCENDIO AD ACQUA 

CU029 IIA D PO SC 0 0.0.1 B   Schema Funzionale Centrale Idrica Antincendio 

CU029 IIA D PO PL 0 0.0.2 B  Pianta Piano Secondo Interrato - Reti Sprinkler, 
Reti Idranti 

CU029 IIA D PO PL 0 0.0.3 B   Pianta Piano Primo Interrato - Reti Sprinkler e 
Reti Idranti 

CU029 IIA D PO PL 0 0.0.4 B   Pianta Piano Terra - Reti Sprinkler e Reti Idranti 
CU029 IIA D PO PL 0 0.0.5 B   Pianta Piano Primo - Reti Idranti 
CU029 IIA D PO PL 0 0.0.6 B   Pianta Piano Secondo - Reti Idranti 
CU029 IIA D PO PL 0 0.0.7 B   Pianta Piano Terzo - Reti Idranti 
CU029 IIA D PO PL 0 0.0.8 B   Pianta Piano Quarto - Reti Idranti 
CU029 IIA D PO PL 0 0.0.9 B   Layout Centrale Idrica Antincendio 
CU029 IIA D PO PL 0 0.0.10 B   Schema altimetrico Reti Sprinkler e Reti Idranti           

008 IMPIANTI SPECIALI 

CU029 ISP D PO TB 0 0.0.1 C   Schema altimetrica impianto antintrusione 
CU029 ISP D PO SC 0 0.0.2 C  Schema altimetrico impianto rivelazione incendi 

CU029 ISP D PO SC 0 0.0.3 C  Schema altimetrico impianto diffusione sonora 
per le emergenze EVAC 

CU029 ISP D PO SC 0 0.0.4 C  Schema altimetrico Cablaggio Strutturato 

CU029 ISP D PO PL 0 0.0.5 C  
Pianta Piano Secondo Interrato - impianto 
rivelazione incendi e diffusione sonora per le 
emergenze - in ambiente 

CU029 ISP D PO PL 0 0.0.6 C  
Pianta Piano Primo Interrato - impianto 
rivelazione incendi e diffusione sonora per le 
emergenze - in ambiente 

CU029 ISP D PO PL 0 0.0.7 C  
Pianta Piano Terra - impianto rivelazione incendi 
e diffusione sonora per le emergenze - in 
ambiente 
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CU029 ISP D PO PL 0 0.0.8 C  
Pianta Piano Primo - impianto rivelazione incendi 
e diffusione sonora per le emergenze - in 
ambiente 

CU029 ISP D PO PL 0 0.0.9 C  
Pianta Piano Secondo - impianto rivelazione 
incendi e diffusione sonora per le emergenze - in 
ambiente 

CU029 ISP D PO PL 0 0.0.10 C  
Pianta Piano Terzo - impianto rivelazione incendi 
e diffusione sonora per le emergenze - in 
ambiente 

CU029 ISP D PO PL 0 0.0.11 C  
Pianta Piano Quarto - impianto rivelazione 
incendi e diffusione sonora per le emergenze - in 
ambiente 

CU029 ISP D PO PL 0 0.0.12 D  
Pianta Piano Copertura - impianto rivelazione 
incendi e diffusione sonora per le emergenze - in 
ambiente 

CU029 ISP D PO PL 0 0.0.13 C  Pianta Piano Secondo Interrato - Cablaggio 
strutturato e  sistema antintrusione 

CU029 ISP D PO PL 0 0.0.14 C  Pianta Piano Primo Interrato - Cablaggio 
strutturato e sistema antintrusione 

CU029 ISP D PO PL 0 0.0.15 C  Pianta Piano Terra - Cablaggio strutturato e 
sistema antintrusione 

CU029 ISP D PO PL 0 0.0.16 C  Pianta Piano Primo - Cablaggio strutturato e 
sistema antintrusione 

CU029 ISP D PO PL 0 0.0.17 C  Pianta Piano Secondo - Cablaggio strutturato e 
sistema antintrusione 

CU029 ISP D PO PL 0 0.0.18 C  Pianta Piano Terzo - Cablaggio strutturato e 
sistema antintrusione 

CU029 ISP D PO PL 0 0.0.19 C  Pianta Piano Quarto - Cablaggio strutturato e 
sistema antintrusione 

CU029 ISP D PO PL 0 0.0.20 C  Pianta Piano Copertura - Cablaggio strutturato e 
sistema antintrusione 

CU029 ISP D PO TB 0 0.0.21 C  Tabella Punti Sistema BMS           
009 IMPIANTI ELETTRICI 

CU029 IEL D PO RC 0 0.0.1 B    Relazione di Calcolo 
CU029 IEL D PO RC 0 0.0.2 B   Relazione di Calcolo illuminotecnico 
CU029 IEL D PO DT D 0.0.3 B  Disciplinare Tecnico 
CU029 IEL D PO SC 0 0.0.4 B   Schema elettrico a blocchi 
CU029 IEL D PO SC 0 0.0.5 C   Schema a blocchi gestione illuminazione 
CU029 IEL D PO SC 0 0.0.6 D   Schema elettrico Generale MT /BT 

CU029 IEL D PO SC 0 0.0.7 D   Raccolta schemi unifilari quadri elettrici 
secondari 
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CU029 IEL D PO PL 0 0.0.8 C   Pianta Piano Secondo Interrato - Impianto di 
illuminazione 

CU029 IEL D PO PL 0 0.0.9 C   Pianta Piano Primo Interrato - Impianto di 
illuminazione 

CU029 IEL D PO PL 0 0.0.10 D   Pianta Piano Terra - Impianto di illuminazione  
CU029 IEL D PO PL 0 0.0.11 D   Pianta Piano Primo - Impianto di illuminazione  
CU029 IEL D PO PL 0 0.0.12 C   Pianta Piano Secondo - Impianto di illuminazione  
CU029 IEL D PO PL 0 0.0.13 C   Pianta Piano Terzo - Impianto di illuminazione  
CU029 IEL D PO PL 0 0.0.14 C   Pianta Piano Quarto - Impianto di illuminazione  

CU029 IEL D PO PL 0 0.0.15 C  Impianto fotovoltaico piano secondo terzo quarto 
e copertura 

CU029 IEL D PO PL 0 0.0.16 C   Pianta Piano Secondo Interrato - Impianto FM  
CU029 IEL D PO PL 0 0.0.17 C   Pianta Piano Primo Interrato - Impianto FM  
CU029 IEL D PO PL 0 0.0.18 C   Pianta Piano Terra - Impianto FM  
CU029 IEL D PO PL 0 0.0.19 C   Pianta Piano Primo - Impianto FM  
CU029 IEL D PO PL 0 0.0.20 C   Pianta Piano Secondo - Impianto FM  
CU029 IEL D PO PL 0 0.0.21 C   Pianta Piano Terzo - Impianto FM  
CU029 IEL D PO PL 0 0.0.22 C   Pianta Piano Quarto - Impianto FM  

CU029 IEL D PO PL 0 0.0.23 C   Pianta Piano Copertura -illuminazione e Impianto 
FM e Tecnologico 

CU029 IEL D PO PL 0 0.0.24 C   Layout cabina di trasformazione MT/BT 

CU029 IEL D PO PL 0 0.0.25 C   Pianta Piano Secondo Interrato - Distribuzione 
Primaria  

CU029 IEL D PO PL 0 0.0.26 C   Pianta Piano Primo Interrato - Distribuzione 
Primaria  

CU029 IEL D PO PL 0 0.0.27 C   Pianta Piano Primo Terra - Distribuzione Primaria  
CU029 IEL D PO PL 0 0.0.28 C   Pianta Piano Primo - Distribuzione Primaria 
CU029 IEL D PO PL 0 0.0.29 C   Pianta Piano Secondo - Distribuzione Primaria 
CU029 IEL D PO PL 0 0.0.30 C   Pianta Piano Terzo - Distribuzione Primaria 
CU029 IEL D PO PL 0 0.0.31 C   Pianta Piano Quarto - Distribuzione Primaria  
CU029 IEL D PO RC 0 0.0.33 B   Relazione di Calcolo Scariche Atmosferiche           

010 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 

CU029 ICL D PO RC 0 0.0.1 B   Relazione di Calcolo Carichi Termici Invernali 
CU029 ICL D PO RC 0 0.0.2 B  Relazione di Calcolo Carichi Termici Estivi 
CU029 ICL D PO SC 0 0.0.4 B  Schema  Funzionale di Principio 

CU029 ICL D PO SC 0 0.0.5 B  Schema Funzionale e di Regolazione Centrale 
Termofrigorifera 

CU029 ICL D PO SC 0 0.0.6 B  Schema Funzionale Unità di Trattamento Aria 
CU029 ICL D PO SC 0 0.0.7 B  Schema di Regolazione Unità di Trattamento Aria 

CU029 ICL D PO PL 0 0.0.8 B  
Pianta Piano Secondo Interrato - Distribuzione 
Canalizzazioni e posizionamento Apparecchiature 
ed Elementi Terminali 
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CU029 ICL D PO PL 0 0.0.9 B  
Pianta Piano Primo Interrato - Distribuzione 
Canalizzazioni e posizionamento Apparecchiature 
ed Elementi Terminali 

CU029 ICL D PO PL 0 0.0.10 B  Pianta Piano Terra - Distribuzione Canalizzazioni e 
posizionamento Elementi Terminali 

CU029 ICL D PO PL 0 0.0.11 B  Pianta Piano Primo - Distribuzione Canalizzazioni 
e posizionamento Elementi Terminali 

CU029 ICL D PO PL 0 0.0.12 B  
Pianta Piano Secondo - Distribuzione 
Canalizzazioni e posizionamento Elementi 
Terminali 

CU029 ICL D PO PL 0 0.0.13 B  Pianta Piano Terzo - Distribuzione Canalizzazioni e 
posizionamento Elementi Terminali 

CU029 ICL D PO PL 0 0.0.14 B  Pianta Piano Quarto - Distribuzione Canalizzazioni 
e posizionamento Elementi Terminali 

CU029 ICL D PO PL 0 0.0.15 B  Pianta Piano Secondo Interrato - Distribuzione 
Tubazioni e posizionamento Elementi Terminali 

CU029 ICL D PO PL 0 0.0.16 B  Pianta Piano Primo Interrato - Distribuzione 
Tubazioni e posizionamento Elementi Terminali 

CU029 ICL D PO PL 0 0.1.17 B  Pianta Piano Terra - Distribuzione Tubazioni e 
posizionamento Elementi Terminali 

CU029 ICL D PO PL 0 0.1.18 B  Pianta Piano Primo - Distribuzione Tubazioni e 
posizionamento Elementi Terminali 

CU029 ICL D PO PL 0 0.1.19 B  Pianta Piano Secondo - Distribuzione Tubazioni e 
posizionamento Elementi Terminali 

CU029 ICL D PO PL 0 0.1.20 B  Pianta Piano Terzo - Distribuzione Tubazioni e 
posizionamento Elementi Terminali 

CU029 ICL D PO PL 0 0.1.21 B  Pianta Piano Quarto - Distribuzione Tubazioni e 
posizionamento Elementi Terminali 

CU029 ICL D PO PL 0 0.1.22 B  Pianta piano copertura - Distribuzione tubazioni e 
canalizzazione  

CU029 ICL D PO SC 0 0.0.23 B  Schema altimetrico canalizzazioni 
CU029 ICL D PO SC 0 0.0.24 B  Schema altimetrico tubazioni 
CU029 ICL D PO RC 0 0.0.25 B 

 
Relazione di Calcolo           

011 PROGETTO ANTINCENDIO 

CU029 ANT D PO RE 0 0.A.01 A  Relazione Prevenzione Incendi – Allegato 01 

CU029 ANT D PO RE 0 0.A.01 A  Relazione  
CU029 ANT D PO RE 0 0.A.01   Relazione Prevenzione Incendi – Allegato 02 
CU029 ANT D PO PL 0 0.A.06 B  Planimetria Generale - Inquadramento  

CU029 ANT D PO PL 0 0.A.11 A  Pianta d'insieme - secondo piano interrato - 
progetto 

CU029 ANT D PO PL 0 0.A.12 B  Pianta d'insieme - primo piano interrato - 
progetto 
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CU029 ANT D PO PL 0 0.A.13 A  Pianta d'insieme - piano terra - progetto 
CU029 ANT D PO PL 0 0.A.14 A  Pianta d'insieme - piano primo - progetto 
CU029 ANT D PO PL 0 0.A.15 A  Pianta d'insieme - secondo piano  - progetto 
CU029 ANT D PO PL 0 0.A.16 A  Pianta d'insieme - terzo piano  - progetto 

 ANT D PO PL 0 0.A.17 A  Pianta d'insieme - quarto piano - progetto 
CU029 ANT D PO PL 0 0.A.18 B  Pianta d'insieme - coperture - progetto 

CU029 ANT D PO SZ 0 0.A.21 A  Sezioni trasversali AA (su corpo 3 e 5) e BB (scala 
B) 

CU029 ANT D PO PR 0 0.A.31 A  Prospetti generici - Nord e Sud 
CU029 ANT D PO PR 0 0.A.32 A  Prospetti generici - Ovest - Est 
CU030 ANT D PO VP 0 0.A.00 A  Valutazione Progetto 2019.0036027           

012 PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA 

CU029 PSC D PO RE 0 0.S.01 C - Piano della sicurezza e Coordinamento 
CU029 PSC D PO RE 0 0.S.02 B - Programma dei Lavori 
CU029 PSC D PO RE 0 0.S.03 B - Stima dei costi della sicurezza Arch - Impiantis 
CU029 PSC D PO RE 0 0.S.03B B - Stima dei costi della sicurezza Struttur. - Covid-19 
CU029 PSC D PO PL 0 0.S.04 C  Layout di cantiere (con allegati) 
CU029 PSC D PO RE 0 0.S.05 B - Fascicolo con caratteristiche Opera 

 


